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ESPECIFICACIONES DEL GAS CARBONICO (CO2)

FORMULA PATRON:

El Gas Carbonico debe cumplir estrictamente con las siguientes especificaciones:

Parametros a Evaluar Limite Referencia
Pureza 99.9% V/V min CGA, EIGA, ISBT, 1USP
Humedad (H>0) 20 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT, 1USP
Oxigeno (O5) 30 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT
Mondxido de Carbono (CO) 10 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT, 1USP
Amoniaco (NH3) 2.5 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT, 1USP

Mondxido de Nitrégeno (NO)

2.5 ppm V/V max

CGA, EIGA, ISBT, 1USP

Diéxido de Nitrégeno (NO,)

2.5 ppm V/V max

CGA, EIGA, ISBT, 1USP

Residuos no voldtiles (NVR) 10 ppm P/P max CGA, EIGA, ISBT
Residuos organicos no volétiles (NVOR) 5 ppm P/P max CGA, EIGA, ISBT
Metanol (MeOH) 10 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT
Total de hidrocarburos volatiles (THC) 20 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT
Acetaldehido (AA) 0.2 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT
Hidrocarburos arométicos (AHC) 20 ppb V/V max CGA, EIGA, ISBT

Contenido total de Sulfuro (TSC como S): (total de
sulfuro que contiene impurezas excluyendo diéxido de
azufre)

0.1 ppm V/V max

CGA, EIGA, ISBT

Diéxido de Azufre (SO,) 1 ppm V/V max CGA, EIGA, ISBT, 1USP
Sulfuro de Hidrégeno (H2S) 1 ppm P/P max CGA, EIGA, ISBT
Cloruro de Vinilo (VCI) No detectable CGA, EIGA, ISBT

Olor de CO» sélido (escarcha)

Sin olor extrafio

CGA, EIGA, ISBT

Apariencia de CO; sélido (escarcha)

Ninguna apariencia extrafia

CGA, EIGA, ISBT

Olor y sabor del agua

Sin olor ni sabor extrafio

CGA, EIGA, ISBT

Apariencia en agua

Sin color o turbiedad

CGA, EIGA, ISBT

! Aplica para CO2 medicinal.
Fuente u origen del producto: pozos geotérmicos.

El proveedor debera reportar (como minimo) en cada entrega de lote en el certificado de calidad los siguientes parametros:

Parametros a Evaluar

Limites

Sabor, Olor y Apariencia en agua.

Sin turbiedad, sin olor, sin sabor, ni apariencia

extrafia.(Ninguno)

Pureza Minimo 99.90% V/V

Humedad Méximo 20 ppm V/V

Azufre Total Miximo 0.1 ppm V/V
Hidrocarburos voldtiles totales Maximo 20 ppm V/V

Hidrocarburos arométicos Méximo 20 ppb

Nombre del producto: Diéxido de Carbono

Forma Farmacéutica: Gas
Estado: Gas/Liquido
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Aplicaciones:

Uso medicinal/Criogénico
Uso industrial
Uso aditivo o ingrediente en la Industria de Bebidas Carbonatadas.

Envasado:

Se conserva en envases presurizados.

Cilindros de acero en cumplimiento con normas DOT.

Valvulas en cumplimiento con lineamientos de CGA.

Diéxido de Carbono médico...... cuerpo rojo, cuello y tapa gris, rotulado a un costado.
Diéxido de carbono industrial....cuerpo, cuello y tapa color rojo, rotulado a un
costado. ‘
Di6xido de carbono alimenticio...cuerpo rojo, cuello y tapa blanco., rotulado a un
costado.

Etiquetado:

De acuerdo al registro sanitario.

Inserto con numero de lote, fecha de vencimiento y produccién.

Uso no previsto, mal manejo y uso indebido del CO2:

carbonatacion de bebidas de manera artesanal sin las técnicas de control de
produccién y calidad de producto.

uso directo en bebidas como agente refrigerante lo que podria causar
quemaduras por deglucién o ingesta de CO2 sélido.

Uso o manejo de CO2 en espacios cerrados o inhalacion directa, lo que pondria
en peligro la vida humana al reemplazar o sustituir el oxigeno, lo que provocaria
asfixia.

Uso en tratamientos dermoestéticos sin controles o por profesionales no
idéneos, lo que ponen en riesgo al paciente.

Condiciones de Almacenamiento:

Se conserva en envases presurizados.

Cilindros de aluminio o acero en cumplimiento con normas DOT.

Vélvulas niqueladas y en cumplimiento con lineamientos de CGA.

Manténgase alejado de grasas y aceites.

Abrir la valvula lentamente, solamente utilice equipos especialmente preparados para el
servicio de nitrégeno y aptos para manejar la presion de servicio.

Cierre la valvula al finalizar su uso.

Cuando este vacio almacenar a 30°C.

No exponer a temperaturas mayores a 52°C.

El diéxido de carbono es un liquido frio que no debe tener contacto con la piel. Utilice equipo
de proteccion personal criogénico para su manipulacion.

Vida 1til: 24 meses a partir de la fabricacion.
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Preparacion y/o el tratamiento previo a su uso o procesamiento:

e Queda establecido que para la aceptacién de la materia prima: Diéxido de Carbono (Liquido)
se debe mantener los requisitos exigidos en esta Férmula Patrén y no se puede aceptar
productos fuera de los rangos establecidos.

Esta formula maestra no puede ser modificada sin la aprobacion de los aqui firmantes.

e El manejo del Diéxido de Carbono Liquido refrigerado debe realizarse con precaucion pues
puede causar serias quemaduras en la piel. Utilice su equipo de proteccion personal: guantes
resistentes a liquidos criogénicos, gafas claras, caretas faciales.

e El diéxido de carbono causa asfixia en espacios confinados al desplazar el oxigeno, por tanto,
tenga precaucion.

NOTA:

e Queda establecido que para la aceptacion de la materia prima: Diéxido de Carbono
(Liquido) y Producto Terminado: Didéxido de carbono (Gas) se debe mantener los
requisitos exigidos en esta Férmula Patron y no se puede aceptar productos fuera de los
rangos establecidos.

e Esta Formula maestra no puede ser modificada sin la aprobacion de los aqui firmantes.

e Técnica analitica indicada en el Proced. Pruebas Analiticas de Didxido de Carbono,
cod. PT-CO2-02.

e Método de Muestreo, cod. PT-21.

Referencias:

Asociacion de Gases Comprimidos CGA, Commodity Specification for Carbon
Dioxide, versién vigente.

Farmacopea de los Estados unidos de América, USP, versién vigente.

Carbon Dioxide Source Qualifications Quality Standards and Verification, IGC Doc
70/08/E, European Industrial Gases Association AISBL.

Bulk Carbon Dioxide Quality Guidelines and Analytical Methods Reference,
International Society of Beverage Technologists 2010.
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Preparé:

Revisé/Aprobé:

Autonizo:

Nombre:

Licda. Evidelia Castillo S.

Licda. Cinthia Camargo

Lic. Antonio Moreno

Cargo en el Sistema:

Jefe de Aseguramiento de
Calidad/ /Regente farmacéutica
AOSA CASA LAS MANANITAS/
Auditor Lider

Regente Farmacéutica

Gerente General

Firma:

didee Gulilh M

AOS RERA/
MANANITAS Jefe de Control de
Calidad
o ———

Nombre:

Licda. Iveth Campos /
7

(__Ligda. Leydis Lopez

Cargo en el Sistema:

Aseguramiento de Calidad
AOSA Aguadulce

\Jefe de Contrgl de Cali
dad/Rege jrmaceutlca
AOSA: ADULCE
o

Firma: 7\’ p v
- LAY Qoo [ ,
Nombre: " Licda. MarfaHerréra Licda. Francia Moreno

Cargo en el Sistema:

Aseguramiento de Calidad
AOSA CHIRIQUI

0o

Jefe de Control de Calidad/
Regente Farmacéutica
AOSA CHIRJQUI

Firma:

Moriad

2,

Nombre:

Ing. Ramiro Yaiiez

Licda. [Yira Fernandez

Cargo en el Sistema:

Aseguramiento de Calidad
PLANTA AOSA LA CHORRERA

Jefe de Control de Calidad/
Regente Farmacéutica
AOSA HOSP. DEL NINO /
PLANTA LA CHORRERA

Firma:

Nombre:

Cargo en el Sistema:

Firma:

Nombre:

Cargo en el Sistema:

Firma:

Nombre:

Cargo en el Sistema:

"//Z-( e, ijé?:@l'

Arturo Hernandez/Jorge I.
v Rodriguez

Jefe de Producciéon /Encargado de
Produccion AOSA LAS MANANITAS

V-

gvé mooE™

/%)

Ing. Christoffer Connolly

Jefe de Planta de Produccion
AOSA LA CHORRERA

(. lugy

Ing. OscarGonzalez

Encargado de Produccion
ADSA AGUADULCE Y

Firma: M &; f,

Nombre: .Johan M

Cargo en el Sistema: Enca/{%asd: gi”z%jﬁfc'on

Firma: (oY)

Fecha: 27/10/2025 ./ 27/10/2025 27/10/2025
ACETI OXIGENO, S.A.

COPIA CONTROLADA




	0c6e36ed967d75cb4a4d1ebcc2c6f3639ad7f7a7533f32c30acad6e0237cb5f4.pdf
	0c6e36ed967d75cb4a4d1ebcc2c6f3639ad7f7a7533f32c30acad6e0237cb5f4.pdf
	0c6e36ed967d75cb4a4d1ebcc2c6f3639ad7f7a7533f32c30acad6e0237cb5f4.pdf
	0c6e36ed967d75cb4a4d1ebcc2c6f3639ad7f7a7533f32c30acad6e0237cb5f4.pdf

